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Сроки
исполнеппяВ точке водоразбора ванной комнаты

квартиры 43 многоквартирный дом 32 по ул.
Ленина, г. Каспийскл температура горячей
воды составляет Т:49uС. При температуре
наружного воздуха Т:-20С на вводе в дом
параметры теплоноситеJIя составJUIют:
То: 650С, Тобр: 530С, что не соответствуют
нормативному уровню.

В точке водорiвбора ванной комнаты
квартиры 5 многоквартирный дом 34 по ул.
Ленина, г. Каспийск температура горячей
воды составляет T:48UC. На вводе в дом
параметры теплоноситеJIя составляют:
Tn: б4OС, Тобр: 4бOС, что не соответствуют
нормативном_у уровню (норма Tn: 70,50С,
Тоор: 54,30С согласно угверждённому
графику).

Замеры производились термометром
ТТЖ-М прошедший госповерку в 2020г.

Нарушен: п. 31 и п. 5 приложения l
постановления Правительства РФ от
06.05.2011г. Jф 354; п. l5 ст. 16l Жк РФ.

,Щовести параметры горячей воды
в точкЕlх водаразбора квартир и
теплоносителя на вводе в указанных
домов до нормативного уровня.
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