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ПРЕДПИСАНИЕ Nq 022494

<<23 >> сёнтября 202l r Каспийск.
(мссто сосгав:lения)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта пDовеDки Np027272 от 30 маDта 2021 года

Код
наруше_

ния
Установленные нарушения

Мероприятия (работы), подлежащие
исполнению дл устранения допущенных
наочшений

Сроки
исполнения

В квартире 70 многоквартирного
дома 4З по ул, Г. I_{адасы, г. КаспиЙск в
точке водоразбора помещении кухни
температура горячей воды составляет
Т:250С. На вводе в дом параметры
теплоносителя составляют: Тп:З60С,
Тобо:280С, что не соответствуют
нормативному уровню.

Нарушен: п. 5 приложения Jф 1

постановления Правительства РФ от
06.05.20l1г. ]ф 354; ч. l5 ст. ЖК РФ.

Замеры производились термометром
ТТЖ-М прошедший госповерку в 2021г.

Щовести температуру горячей воды в

точках водоразбора кв. 70 и на вводе в

дом до нормативного уровня.'

28.09.202l г

ПРЕДtlИСАНИЕ ВЫДАЛ:

ЛРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:
(Ф.И.О.,подпись)

(Ф.И.О..полпись)

(Ф.И.О.,подпись)

прЕдписАниЕ вручЕно: п ;t-3ll 94 202lt.

физическому лицу
(Ф.ИlО.,подпись)

(Ф.И.О.,полпись)
ЗЛМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ

*О выполнении мероприятий, изложенных в прелIIисании, необходимо сообщить в Государственную жИЛИII{НУЮ

истеr{ения крайнего срока, обозначенного в предписании,
* *За неисttоltнение прелlIисания в срок, установлена административнаJl oтBeTcTBeHHocTb (ст. l 9,5 ч, 1 КОАП РФ)
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