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В точке водоразбора в помещении
кухни квартиры 8 многоквартирного
дома 5 по ул. С.Стальского г. КаспиЙск
температура горячей воды составляет
Т- l90C. На вводе в указанный дом
параметры теплоносителя составляют:
Tn : l90C, Тобо:190С, что не
соответствуют нормативному уровню.

Нарушен: п. 5 приложения J\b 1

постановления Правительства РФ от
0б.05.2011г. Ns 354; ч. 15 ст. lбl ЖК
рФ.

Замеры производились термометром
ТТЖ-М прошедший госповерку в 2021г.

!овести температуру горячей воды в
точке водоразбора квартиры 8 и на вводе
в дом до нормативного уровня.
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