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На вводе в жилой дом 27 по ул. Линия
l-я, снт. Колос, г. Каспийск напряжение в
элекгросети cocTaBJUIeT: U: 19lBT, на вводе в
жилоЙ дом 27 (a)) напряжение в элекгросети
cocTaBJUIeT: U: 19бВт, что не соответствуют
нормативному уровню (норма U: 220Вт +/-
10%).

Нарушен: п. 3l и п. l0 приложения 1

постановления Правительства РФ от
06.05.20l l г. JФ З54;

ч. 15 ст. 16l Жк РФ.
Замеры производились элекIршIескими

кJIещами 266 Clamp Meter, прошедшиЙ
госповерку в 2020г.

Принять меры по доведению
напряжения в ук{ванных домах до
нормативногоуровнJI. . l5.0З.202l г
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