
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИШНАЯ ИНСПЕКПИЯ РЕСПУБЛИКИ П АГЕСТАН
36701 5. г,Махачка,lа пр.Шамиля. 58 1'елефон (81 22) 62 -З | -2З, 62-.19-03. бЗ-87-Зб Факс (8722 ) 62-З 1 -2З

прЕдписАниЕ лъ021330

,<!0>,фещд_202lп P.ft#
ПО РЕЗУЛЪТАТАМ: акта инспекционной проверки ЛЪ 02б979 от 10 марта 202| t.

(ttнспекцLtонноlо обс.lеdованttяt'освttdепlе,lьс,пtвtлванuя'расс)lоmренttя обраtLlенttя - 1,казапtь Nч u dапtу1

По дДРЕСУ: г. Махачкала. ул. Урадинского, д.l0

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:
Гол постройкиi
Кол-во этажей: Кол-во секций: Материал стен:
lлощадь (кв.м): общая дома: подв,ша: кровли: придом.территории

ВЫДАНо: ОАО кМахачкалаводоканал>. ИНН 0560037035
(Офичиll_пьное наи!lенование !qддддj!g!д9д9. должностного. физического "-tича нарушите;я)

Код
наруше-

ния

Установленные нарушения правил и норм по
использованию, сохранности и эксплуатации

жилищного фонла

Мероприятия (работы),
подлежащие исполнению

для устранения
допчшенных напчшений

Сроки
исполнения

Нарушен п, l Приложения N
l,<Ilрави,r предоставjIения
KoN{]\l\ наIьных ) c.]l) I,

собсr,венttикаtI и llользователяl\1
поrtещеttий в lrноl,оквартирных
JoIIax и жилых ломов).
утвержJенных []останов.itснием
Правиre;lbcтBa РФ от
06.05.20l lг.> Nc з54.

В точке волоразбора (ванная комната) жилого
дома ЛЪ10, ул. Украинского г. Махачкала давление
х/воды составило Р:0,0 кгс/см.кв. т.е. отсутствует.

Обеспечить нормативную
подачу х/ воды в жилой дом
Nэ l0 ул. Урадинского, г.

махачкала

1б.03.202l г

.--lрвдписднив выд л"*м.х. -,Й
(Ф,И,О.,rrодIrись) ./

(Ф,И,О..подп ись)
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО:'1_1l 20г
представителю юридического лица

(Ф,И О.подпись)
ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ

*О ВЫПО.rНеНИИ tvlеРОпРият'ий, из,lоженных в предписании. необхолипrо сообщить в Госу,tарсrвеньlую )liиJищную инспекцию не позлнее 3-х дней tloc';le ис]ечения
крайнего срока. <lбозtlаченного в предписаIlии,
**Занеиспо;lнениеIlреrlписаниявсрок,установJенаалминистративнаяответственность(ст.l9,5ч.1 КоАПРФ)
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